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PROJEKTOWANE PRZEWODY wODY CIEPLEJ
ISTNIEJACE PRZEWODY WwODY ZIMNEJ

PROJEKTOWANE PRZEWODY wODY CIEPLEJ WYKONAC Z RUR
WIELOWARSTWOWYCH. PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal
KAN THERM PRESS LBP

PUNKT PODLACZENIA ZASILANIA
CIEPLEJ WwODY DO KUCHNI

ISTNIEJACE PRZEWODY GAZU
ISTNIEJACE PRZEWODY GAZU DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANY PION wODY CIEPLEJ I CYRKULACJI

W MIESZKANIACH W KTaRYCH CIEPtA wODA BEDZIE
PRZYGOTOWANA CENTRALNIE W WEZLE C.O0.+CCW NALEZY

ZDEMONTOWAC PIECE GAZOWE PGW WIELOCZERPALNE ORAZ
TERMY GAZOWE CLACZNIE Z PRZEWODAMI ZASILAJACYMI

I WYKONAC WYMIANE GAZOMIERZA Z G4 NA G5

P.PL.
PUNKT PODCLACZENIA ZASILANIA
CIEPLEJ wODY DO CAZIENKI

PIEC GAZOWY WIELOCZERPALNY
/| DO LIKWIDACJI
TERMA GAZOWA DO LIKWIDACJI

ISTNIEJACY PION wODY ZIMNEJ I GAZU

PROJEKTOWANY WODOMIERZ wODY CIEPLEJ JS#15
WYMIANA WODOMIERZA WODY ZIMNEJ Z JS@25 NA JS@15
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LEGENDA
LEGENDA: UWAGA: PPK.
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PROJEKTOWALIMr inz. Wacfaw Stomski
UPR. NR 208/81

mgr inz. Marcin Stomski
SPRAWDZIE MAP /0301 /PBS /17

INWESTOR ~ |SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM DLA MLODYCH"
UL.TURNIEJOWA 65 30-619 KRAKOW

TEMAT PROJEKT BUDOWLANY
'PRZEBUDOWA INSTALACJ CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ,ZIMNEJ |RYS. NR.

OPRACOWANIAWRAZ Z MODERNIZAJCA 55 CIEPLNEGO ORAZ NIEZBEDNYM
ZAKRESEM LIKWIDACJI ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZOWEJ

TRESC RYSUNKU:  RZUT PODDASZA mm

BRANZA: SANITARNA — INSTALACJA CCW ORAZ GAZU

OBIEKT:BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY UL.KORDIANA 54 KRAKOW DZ.214/8 OBR.63

SKALA  1:100 DATA UKONCZENIA : 10.2020

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




