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ZASILANIE Z TWC
S 2R | o g Fo .
F POMPA OBIEG. C.O. POMPA CYRKULACYJNA unnv
Grundfos Grundfos o
MAGNA3 40-120 ALPHAT 25-80 °
U=1x230V; Pimax = 427W; Imax = 1,96A U=1x230V; P1max=50W; Imax=0,44A
Obiekt / Zadanie: Inwestor: Biuro projektowe: W Proiektant: W?adys?aw Sadzikowski Temat: Instalacje elektryczne i AKPIA Nurmer rysunku:
BUDOWA DWUFUNKCYJNEGO WEZLA CIEPLNEGO C.0. + CW.U. SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA 'DOM DLA WLODYCH" A : e Schemat zasilania. Zasilanie pomp.
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