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Obiekt / Zadane: Inwestor: Biuro projektone: Projektant: Wfadystaw Sadzikowski

BUDOWA DWUFUNKCYJNEGO WEZLA CIEPLNEGO C.0. + CW.U
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPIA
UL. KORDIANA 68 KRAKOW

dz. nr 42, obreb 63 jedn. ewid. podgérze

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM DLA MEODYCH!
ul. Turniejowa 65
30-619 KRAKOW

Zespd! projektowy

397/89
MAP/IE/0313/03

Temat: Instalacje elektryczne i AKPIA
Schemat zasilania. Zasilanie pomp.

} Numer  rysunku:

Data:
[ 12.2024 J

Zmiana: A

Wersja: 16/12/2024 [ J 6




